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~ PROYECTO LICITATORIO SISTEMA CLOACAL R
Localidad: RIO GALLEGOS - Provincia: SANTACRUZ

C481-SC2-MC-AP-103 : MEMORIA DE CALCULO

DEMANDAS POR CUENCA

Q Méximo | Q Maximo | Q Maximo

CUENCANo  |Horario 24| Horario 34 | Horario 44

(Iis) (I/s) (I/s)

1 3,82 9,63 11,92

2 2,75 6,93 8,58

3 9,77 24,66 30,5

4 4,02 10,15 12,56

5 6,54 16,51 20,42

5.A 0,61 1,65 1,92

6 4,6 11,6 14,35

7 4,38 11,06 13,69

8 2,37 5,99 7,41

9 2,2 5,55 6,86

10 3,13 7,89 9,76

11 2,69 6,79 8,41
TOTAL 46,89 118,31 146,35

ESTIMACION INICIAL DEL DIAMETRO
D=0,9*(Q)**

IMPULSION ((JIZ;) D estimado | D comercial
\ 32 11,92 0,12 160
\ 31 20,50 0,16 160

' \ 14 12,56 0,13 160
\ 13 26,25 0,17 200

1.2 47,46 0,23 200

/11 77,21 0,28 250

2.1 9,33 0,11 160

— P3 137,97 0,37 400

2.2 7,41 0,10 160

sl 9,76 0,11 160

54~ 8,41 0,10 160

/%2 146,38 0,38 400




DIAMETRQ CALCULADO

IMPULSION ?IZ;’ D{PN6) | LONGITUD }H total mca
32 11,02 160 | 3.191,91 12,03
3.1 20,50 200 | 3.535,15 17,10
1.4 12,56 160 1.463,02 9,57
13 26,25 200 | 1.851,85 11,46
1.2 47 46 200 886,98 18,35
1.1 77,21 315 825,38 11,99
21 9,33 200 | 221314 12,60
P3 137,97 500 | 2.994,26 14,84
22 7,41 160 904,76 10,01
4.1 9,76 160 | 1.761,83 6,50
5.1 8,41 160 1.783,19 4,20
P2 146,38 500 | 5.249,71 11,09

SELECCION DIAMETRO ECONOMICO TRAMO 1
[C481-SC2-DE-AR-111 al 122 DIAMETRO ECONOMICO

LANIALTIMETRIA - EVALUACION DE REGIMEN PERMANENTE
81-SC2-IM-AR-124 IMPULSION 5.1
C481-SC2-IM-AR-125 IMPULSION 4.1
C481-SC2-IM-AR-126 IMPULSION 3.1
-SC2-IM-AR-127 IMPULSION 3.2
-SC2-IM-AR-128 IMPULSION 2.1
-SC2-IM-AR-129 IMPULSION 2.2
__——)£481-SC2-IM-AR-130 IMPULSION 1.1
C481-SC2-IM-AR-131 IMPULSION 1.2
C481-SC2-IM-AR-132 IMPULSION 1.3
481-SC2-IM-AR-133 IMPULSION 1.4

N\

IMPULSION P3
IMPULSION P2
ES COPIA
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C481-SC2-MC-AP-103 : MEMORIA DE CALCULO

Localidad: RIO GA
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RESULTADOS FLUJO TRANSITORIO

PROYECTO LICITATORIO SISTEMA CLOACAL RIO\GALLEGOS 17
LLEGOS - Provincia: SANTA CRUZ

N-1 N-2 491 PRFV 140 400 1,11 0,45 9,31 -1,37
N-2 N-3 491 PRFV 140 400 1,11 0,45 9,31 -1,48
T3 N-3 N-4 491 PRFV 140 400 1,11 0,45 8,18 -2,45
T-4 N-4 N-5 491 PRFV 140 400 1,11 0,45 7,2 -3,76
T-5 N-5 N-6 491 PRFV 140 400 1,11 0,45 5,86 -4,34
T-6 N-6 N-7 491 PRFV 140 400 111 0,45 5,27 -4,86
T-7 N-7 N-8 491 PRFV 140 400 1,11 0,45 47 -5,83
T-8 342 N-8 N-9 491 PRFV 140 400 1,11 0,45 4,3 -5,83
79 195 N-9 N-10 491 PRFV 140 400 111 0,45 43 -6,83
T-10 321 N-10 N-11 491 PRFV 140 400 111 0,45 2,41 -8,79
T-11 388 N-11 N-12 491 PRFV 140 400 1,11 0,45 4,59 -8,79
T-12 207 N-12 N-13 491 PRFV 140 400 1,11 0,45 5,38 -4,37
T-13 253 N-13 N-14 491 PRFV 140 400 1,11 0,45 5,88 -3,5
1-14 138 N-14 N-15 491 PRFV 140 400 1,11 0,45 6,15 -2,9
T-15 267 N-15 N-16 491 PRFV 140 400 1,11 0,45 6,15 -3,53
T-16 191 N-16 N-17 491 PRFV 140 400 1,11 0,45 5,03 -4,41
T-17 269 N-17 N-18 491 PRFV 140 400 1,11 0,45 4,13 5,64
T-18 422 N-18 N-19 491 PRFY 140 400 111 0,45 3,62 -5,64
T-19 390 N-18 N-20 491 PRFV 140 400 1,11 0,45 3,62 -6,02
1-20 130 N-20 N-21 491 PRFV 140 400 111 0,45 2,06 -1,5
121 100 N-21 N-22 491 PRFV 140 400 111 0,45 1,98 -7,3
1-22 162 N-22 N-23 491 PRFV 140 400 1,11 0,45 1,98 -6,79
T-23 216 N-23 N-24 491 PRFV 140 400 1,11 0,45 1,05 -7,68
1-24 148 N-24 N-25 491 PRFV 140 400 1,11 0,45 0,06 -7,59
T-28 3 R-1 PMP-1 491 PRFV 140 400 1,11 0,45 1,66 -0,05
T29 3 PMP-1 N-1 491 PRFV 140 400 1,11 0,45 8,48 -1,37
-30 2 N-25 R-2 491 PRFV 140 400 1,11 0,45 0,06 -2,15

ES COPIA
PAIELAG.OTI RREZ

Uniimitss & B Golvgm




Localldad R|O GALLEGOS Provincia: SAR

C481-SC2-MC-AP-103 : MEMORIA DE CALCULO

RESULTADOS FLUJO TRANSITORIO

21,84

21,84

8,47

f %g

-1,37 0
N-2 12,05 21,37 11,59 21,37 9,31 -0,45 0

N-3 12,64 20,84 11,16 20,84 8,18 -1,48 0

N-4 13,53 20,74 11,08 20,74 7,2 -2,45 0

N-5 14,74 20,61 10,97 20,61 5,86 -3,76 0

N-6 15,27 20,55 10,92 20,55 5,27 -4,34 0

N-7 15,56 20,26 10,69 20,26 4,7 -4,86 0

N-8 16,09 19,73 10,25 19,73 3,63 -5,83 0

N-9 14,73 19,04 9,7 19,04 4,3 -5,02 0
N-10 16,23 18,65 9,38 18,65 2,41 -6,83 0
N-11 17,67 18 8,87 18 0,33 -8,79 0

\ N-12 12,62 17,22 8,24 17,22 4,59 -4,37 0
\ N3 11,42 16,81 7,91 16,81 5,38 3,5 0
\ N-14, 10,41 16,3 7,51 16,3 5,88 -2,9 0
WN-15 \ 9,86 16,02 7,28 16,02 6,15 -2,57 0
N-16 \| 1039 15,49 6,85 15,49 5,09 -3,53 0
N17  \| 10,97 15,1 6,55 15,1 4,13 -4,41 0
Nps 11,77 14,56 6,12 14,56 2,79 -5,64 0
N9 /| 10,09 13,72 5,45 13,72 3,62 -4,63 0
N-20 10,87 12,93 4,84 12,93 2,06 -6,02 0
N1 12,07 12,55 4,55 12,55 0,48 -7,5 0
N-22 10,37 12,35 4.4 12,35 1,98 -5,96 0
N-23 10,97 12,03 4,16 12,03 1,05 -6,79 0

| s 11,88 11,59 4,27 11,59 -0,29 -7,59 0
// /N-25 11,29 11,35 9,13 11,29 0,06 -2,15 ~ 0
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